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Настоящее Приложение сформировано для перспективного варианта развития Сосновоборского городского округа. 

Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть 1 мкр от  ТК-2/1 до ТК-4/1 79,0 200 подземная канальная 1961 53 2015 

Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 4 по ул. 

Комсомольская до т/узла ж/д 
14,0 50 подземная канальная 1961 53 2015 

Т/сеть 1 мкр от врезки к ж/д № 6 по ул. 

Комсомольская до т/узла ж/д 
14,0 50 подземная канальная 1961 53 2015 

Т/сеть 1мкр от  ТК- 5/1 до т/узла ж/д № 8 по ул. 

Комсомольская 
14,0 70 подземная канальная 1961 53 2015 

Т/сеть мкр.3 от ТК-13/3 до ТК-32/3 60,0 125 подземная канальная 1963 51 2015 

Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 23 по ул. 

Комсомольская 
22,0 80 подземная канальная 1963 51 2015 

Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла ж/д № 21 по ул. 

Комсомольская 
86,0 125 подземная канальная 1963 51 2015 

Т/сеть мкр.3 от ТК-6 (через ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10) 

до ТК-11 по ул Комсомольская 
498,0 400 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр.6 от ТК-16/6 до ТК 17/6 8,0 125 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-17/6 до т/узла зд. гаражей 5,0 550 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-17/6 до врезки на здание 38,0 125 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр. 6 от  врезки на здание до ТК-18/6 24,0 100 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-18/6 до ТК-20/6 92,0 100 подземная канальная 1965 49 2015 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-26/6 до ТК-27/6 48,0 70 подземная канальная 1965 49 2015 

Т/с мкр. 6 от ТК-26/6 до т/узла цеха ППУ  "Тепловые 

сети" 
12,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-27/6 до ТК-28/6 35,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-27/6 до т/узла администр. зд. цеха 

"Тепловые сети" 
20,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-28/6 до т/узла быто- вого корпуса 

цеха "Тепловые сети" 
57,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-18/6 до ТК-19/6 на территории 

цеха "Водоснабжения" 
30,0 100 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-19/6 до т/узла зд.№ 7 (насосная 

станция 12) на территории цеха "Водоснабжения" 
43,0 70 подземная канальная 1965 49 2016 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/с мкр. 6 от т/узла зд.№ 7 (насосная станция 12) до 

т/узла зд. № 6 (ФОС-1) цеха "Водоснабжения" 
78,0 70 подземная канальная 1965 49 2016 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-19/6 до врезки т/с к зд.№ 1а 

(сауна) цеха "Водо- снабжения" 
127,0 70 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от врезки т/с к зд.№ 1а (сауна) до т/узла  зд. 

№ 1а на территории цеха "Водоснабжения" 
17,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Нар. т/с мкр. 6 от врезки т/с к зд.№ 1а (сауна) до ТК-

23/6 на территории цеха "Водоснабжения" 
100,0 70 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до т/узла зд.№ 1 (насосная 

станция 13) на территории цеха "Водоснабжения" 
18,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Нар. т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до ТК-22/6 на территории 

цеха "Водоснабжения" 
47,0 70 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-22/6 до т/узла зд.№ 3 

(административное) на территории цеха 

"Водоснабжения" 

18,0 50 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/с мкр. 6 от ТК-23/6 до т/узла зд.№ 4 (проходная)  на  

территории цеха "Водоснабжения" 
18,0 40 подземная канальная 1965 49 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-10 до т/узла ж/д № 13 по 

ул.Комсомольская 
32,0 200 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 13 по ул.Комсомольская 

до ТК-12а/2 
33,0 200 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-12а/2 до ТК-12/2 40,0 200 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-12/2 до ТК-30/2 32,0 80 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-30/2 до т/узла зд. № 11 по ул. 

Комсомольская (шк.) 
64,0 80 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла зд. № 11 (шк.) до т/узла  ж/д № 

9 по ул. Комсомольская 
18,0 50 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла зд. № 11 (шк.) до т/узла  ж/д № 

9 по ул. Комсомольская 
30,0 50 подземная канальная 1966 48 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-12/2 до ТК-14а/2 83,7 150 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-14а/2 до ТК-14/2 23,3 150 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-14/2 до ТК-15/2 16,0 150 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-15/2 до ТК-18/2 61,0 150 подземная канальная 1967 47 2016 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до ТК-17/2 21,0 150 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до т/узла №1 зд. № 1а по ул. 

Высотная (д/сад) 
54,0 70 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-18/2 до т/узла №2 зд. № 1а по ул. 

Высотная (д/сад) 
65,0 100 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-15/2 до т/узла ж/д № 1 по ул. 

Высотная 
16,0 50 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-17/2 до т/узла ж/д № 3 по ул. 

Высотная 
14,0 50 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.3 от ТК-5 до ТК-6 (через ТК-97) 145,0 400 подземная канальная 1967 47 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла №2 зд. № 1а по ул. Высотная 

(д/сад) до ТК-19/2 
63,0 100 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 14 по ул. 50 

лет Октября 
15,0 70 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-19/2 до т/узла ж/д № 12 по ул. 50 

лет Октября 
56,0 80 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 12 до т/узла ж/д № 10 по 

ул. 50 лет Октября 
53,0 80 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 10 до т/узла ж/д № 8 по 

ул. 50 лет Октября 
60,0 70 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-9/2 до т/узла ж/д № 13 по ул. 

Ленинская 
63,0 50 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-1/2 до т/узла ж/д № 2 по ул 

Ленинградская 
33,0 200 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 2 по ул Ленинградская 

до ТК-5/2 
48,0 200 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр. 2 от ТК-5/2 до ТК-6/2 64,0 150 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от  ТК-6/2 до врезки на "Малахит" в 

подвале ж/д № 8 по ул Ленинградская 
70,0 150 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от врезки на ж/д до т/узла ж/д № 2 по ул 

Ленинградская 
12,0 70 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-5/2 до т/узла ж/д № 4 по ул 

Ленинградская 
12,0 50 подземная канальная 1968 46 2016 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.2 от ТК-6/2 до т/узла ж/д  № 6 по ул 

Ленинградская 
12,0 70 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-14/2 до насосной станции (в 

районе ГПР) 
52,0 50 подземная канальная 1968 46 2016 

Т/сеть мкр.2 от ТК-9/2 через ТК-8/2 до т/уз- ла ж/д № 

14 по ул. Ленинградская и от ТК-9/2 до т/узла ж/ж № 

20 по ул. Ленинградска 

126,0 100 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/уз-ла ж/д № 20 до т/узла ж/д № 22 

по ул. Ленинградская 
68,0 80 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 22 до т/узла ж/д № 24 по 

ул. Ленинградская 
58,0 80 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 24 до т/узла ж/д № 26 по 

ул. Ленинградская 
60,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 26 до т/узла ж/д № 28 по 

ул. Ленинградская 
78,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

то же 15,0 50 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-21/2 до ТК-22/2 24,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-22/2 до ТК-23/2 45,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-23/2 до ТК-24/2 43,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-24/2 до т/узла №1 ж/д № 6 по ул. 

50 лет Октября 
34,0 100 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 зд. 

№ 4 (почта) по ул. 50 лет Октября 
38,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/ узла №2 ж/д № 6 до т/узла №1 зд. 

№ 4 (почта) по ул. 50 лет Октября 
45,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла №1 до т/узла №2 зд. № 4 

(почта) по ул. 50 лет Октября 
20,0 40 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-23/2 до т/узла ж/д № 2 по ул. 

Высотная 
37,0 50 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-24/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. 

Высотная 
45,0 50 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 7 до т/узла ж/д № 9 по 

ул. Высотная 
72,0 50 подземная канальная 1969 45 2017 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.2 от ТК-17/2 до ТК-20/2 80,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-20/2 до ТК-21/2 53,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-20/2 до т/узла ж/д № 5 по ул. 

Высотная 
38,0 50 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-21/2 до т/узла ж/д № 7 по ул. 

Высотная 
42,0 80 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла №1 ж/д № 15 по ул 

Комсомольская 
30,0 80 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла зд. № 17 по ул 

Комсомольская (кинотеатр) 
60,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-13/2 до т/узла зд. № 16 по ул. 50 

лет Октября (Сосновый Бор) 
66,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-16/2 до т/узла ГРП 14,0 40 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от врезки на "Малахит" в подвале ж/д до 

т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская 
75,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от т/узла ж/д № 8 по ул. Ленинградская 

до ТК-7/2 
76,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 10 по ул. 

Ленинградская 
15,0 70 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-8 до ТК-1/3 99,0 300 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3  от ТК-1/3 до ТК-2/3 79,0 300 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-2/3 до ТК-5/3 131,0 300 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-5/3 до врезки на  зда- ния №2 и 

№4,ставку по ул Сибирская 
80,0 150 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 4 по 

ул.Сибирская до ТК-6/3 
27,0 100 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-6/3 до врезки на т/узел ж/д № 6 по 

ул Сибирская 
50,0 100 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/с  6 мкр. от т/узла ж/д. № 8 по ул. Ленинградская до 

ТК-1/6 
40,0 125 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/с  6 мкр. от  ТК-1/6 до ТК-2/6 115,0 100 подземная канальная 1969 45 2017 

Т/сеть мкр от ТК- 8/1 до т/узла зд. № 18 по ул. 

Комсомольская 
18,0 80 подземная канальная 1970 44 2017 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.2 от ТК-22/2 через ТК-39/2, ТК-40/2 до 

т/узла зд. №19 по ул. Ленинградская (центр 

"Надежда") 

136,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3,  от врезки на ТУ по подвалу ж/д № 8  по 

ул. Сибирская до  ТК 8/3 
58,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-8/3 до врезки на т/узел по подвалу 

ж/д № 10 по ул. Сибирская 
50,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3, от врезки на т/узел по под- валу ж/д № 

10 по ул. Сибирская до ТК- 9/3 
49,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-9/3 до т/узла ж/д № 12 по ул. 

Сибирская 
78,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел по под- валу до т/узла 

ж/д № 8 по ул. Сибирская 
6,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 6 до т/узла ж/д 

№ 6 по ул. Сибирская 
11,0 70 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-28/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 

по ул. Солнечная 
22,0 125 подземная канальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до т/узла ж/д № 13 по ул. 

Солнечная 
68,0 100 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до врезки на т/узел ж/д № 15 

по ул. Солнечная 
22,0 100 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 13 до врез-ки на т/узел 

ж/д № 11 по ул Солнечная 
54,0 100 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел ж/д № 13 до врезки 

на т/узел ж/д № 11 по ул Солнечная 
54,0 80 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д  № 11 

по ул Солнечная 
7,0 70 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 9 по 

ул Солнечная 
8,0 70 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр. 3 по жилому дому № 17 по ул. Солнечная 

(по подвалу) 
58,0 100 подвальная 1970 44 2017 

Т/сеть мкр.3 от ТК-15/3 до ТК-16/3 107,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-16/3 до ТК-17/3 48,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.3 от ТК-17/3 до ТК-19/3 78,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до ТК-20/3 71,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-20/3 до ТК-21/3 22,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-21/3 до врезки на т/узел зд. № 14 

по ул. Космонавтов (шк. №2) 
128,0 200 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел зд. № 14 по ул. 

Космонавтов (шк. №2) до ТК-26/3 
140,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3  от ТК-26/3 до ТК-25/3 68,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3  от ТК-25/3 до ТК-24/3 17,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-24/3 до врезки в подвале ж/д № 16 

по ул. Сибирская 
8,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки в подвале ж/д № 16 по ул. 

Сибирская до  врезки в подвале ж/д № 14 по ул. 

Сибирская 

42,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки в подвале ж/д № 14 по ул. 

Сибирская до ТК-27/3 
70,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-27/3 до врезки на т/узел  к ж/д № 

17 по ул. Солнечная 
20,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 17 по ул. Солнечная до 

ТК-30/3 
56,0 70 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел к ж/д № 17 по ул. 

Солнечная до ТК-28/3 
34,0 125 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла ж/д № 14 по 

ул. Сибирская 
40,0 70 подземная канальная 1971 43 2018 

Наружная т/трасса мкр.3  от ТК25/3 до ГРП (это шк. 

теплица) 
15,0 40 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от врезки на т/узел до т/узла зд. № 14 по 

ул. Космонавтов (шк. №2) 
6,0 70 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-8 до т/узла ж/д № 19 по 50 лет 

Октября 
15,0 70 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-1/3 до т/узла ж/д № 17 по ул.  50 

лет Октября 
14,0 100 подземная канальная 1971 43 2018 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
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Т/сеть мкр.3 от ТК-25/3 до т/узла ж/д № 16 по ул. 

Космонавтов 
56,0 50 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/с  6 мкр от ТК-1/6 до т/узла зд .№ 5 по ул. 

Ленинградская (Малахит) 
54,0 100 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-18 до 

ТК-16 
419,0 500 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-5 через ТК-71, ТК-70, ТК-69, ТК-

68, ТК-67 до ТК-66 
545,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-66 до ТК-65 218,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-65 до ТК-64 6,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-64 до ТК-63 134,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-63 до ТК-58 178,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-58 до ТК-59 325,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-59 до ТК-10/14 65,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-10/14 до ТК-11/14 38,0 300 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-9/14 до ТК-8/14 83,0 150 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-8/14 до ТК-7/14 30,0 100 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-7/14 до ТК-6/15 61,0 100 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-6/14 до т/узла зд. № 9а по ул. 

Петра Великого 
14,0 80 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-7/14 до т/узла зд. по ул. Петра 

Великого 
5,0 50 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.14 от ТК-8/14 до т/узла зд. 9б по ул. Петра 

Великого 
5,0 50 подземная канальная 1971 43 2018 

Т/сеть мкр.3 от ТК-29/3 до т/узла зд. № 15а по ул. 

Солнечная 
23,0 50 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до ТК-54 100,0 300 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-77 до ТК-76 168,0 300 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-76 до ТК-75 98,0 300 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-75 до ТК-74 94,0 300 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-74 до ТК-20 138,0 300 подземная канальная 1972 42 2019 

Т/сеть 1 мкр от ТК-9 до т/узла ж/д № 20 по ул. 

Комсомольская 
20,0 80 подземная канальная 1973 41 2019 
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Т/сеть мкр. 9 от ТК-14/9 до ТК-15/9 59,0 125 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-15/9 до ТК-17/9 18,0 100 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-17/9 до т/узла зд. теплицы школы 

№ 3 (М.Земля 5) 
12,0 50 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-15/9  до т/узла ж/д № 14 по ул. 

Малая Земля 
71,0 100 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-17/9  до т/узла ж/д № 16 по ул. 

Малая Земля 
58,0 100 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-52 до ТК-29/9 124,0 250 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-29/9 до врезки на т/узел ж/д № 26 

по ул Солнечная 
86,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 26 по ул 

Солнечная до ТК-1/9 
58,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

то же 58,0 70 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-1/9 до ТК-51 148,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 7 по ул. 

Кр. Фортов 
9,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 7 по ул. 

Кр. Фортов 
48,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов 

до ТК-5/9 
57,0 200 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от стенки ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов до 

ТК-2/9 
41,0 70 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-2/9 до т/узла ж/д № 5 по ул. Кр. 

Фортов 
50,0 70 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №3  ж/д № 7 по ул. Кр. Фортов 

до ТК-3/9 
72,0 80 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-3/9 до т/узла ж/д № 9 по ул. Кр. 

Фортов 
70,0 80 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-5/9 до т/узла ж/д № 3 по ул. Малая 

Земля 
59,0 70 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-6/9 до т/узла ж/д № 8 по ул. Малая 

Земля 
74,0 100 подземная канальная 1973 41 2019 
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Т/сеть мкр.9 от  т/узла ж/д № 8 по ул. Малая Земля до 

ТК-7/9 
95,0 80 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-6/9 до ТК-13/10 31,0 150 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-13/9 до врезки на т/узел ж/д № 10 

по ул. Малая Земля 
74,0 100 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-13/9 до ТК-14/9 54,0 150 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-14/9 до т/узла ж/д № 12 по ул. 

Малая Земля 
70,0 70 подземная канальная 1973 41 2019 

Т/сеть мкр.2 от ТК-16/2 до т/узла зд. общественного 

туалета 
14,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.2 от насосной станции до ТК-16/2 57,0 40 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/с  6 мкр. от ТК-20/6 до ТК-21/6 18,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/с  6 мкр. от ТК-21/6 до т/узла  зд. № 1 по 

ул.Ленинградская (Пождепо) 
50,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-1/8 до т/узла ж/д № 8 по 

Пр.Героев 
89,0 80 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-96 до т/узла ж/д № 4 по Пр.Героев 70,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 4 по Пр.Героев до ТК-

1/8 
39,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-1/8 через т/узел №1 и №2 до т/узла 

№3 ж/д № 14 по ул. Солнеч 
129,0 100 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №3 через т/узел №4 до т/узла 

№5 ж/д № 14 по ул. Солнеч 
84,0 80 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д № 14 по 

ул. Солнечная 
39,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-18/8 через ТК-18/8 до 

зд. КН 
30,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-7/8 до т/узла ж/д № 12 по 

Пр.Героев 
89,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-7/8 через ТК-8/8 до ТК-9/8 50,7 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-8/8 до здания КН 15,0 40 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №6 ж/д № 14 по ул. Солнечной 

до ТК-2/8 
5,0 40 подземная канальная 1974 40 2019 
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Т/сеть мкр.8 от ТК-2/8 до т/узла зд. № 16 по ул. 

Солнечной 
48,0 40 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-96 до ТК-79 16,6 200 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-79 через ТК-79а до ТК-80 87,3 400 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от ТК-80 до т/узла ж/д № 6 по Пр. 

Героев 
62,9 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла ж/д № 6 по Пр. Героев через 

ТК-4/8 до врезки на ж/д № 14 по Пр. Героев 
76,9 100 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 14 по 

Пр. Героев 
50,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №2 через т/узел №3 до т/узла 

№4 и от т/узла №7 до т/узла №8 ж/д № 14 по Пр. 

Героев 

110,4 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-30/9 до т/узла №1  ж/д. № 1 по ул. 

Кр. Фортов 
32,0 150 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от  т/узла №1 до т/узла №2 ж/д. № 1 по 

ул. Кр. Фортов 
32,0 150 подземная канальная 1974 40 2019 

то же 5,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от  т/узла №2 до т/узла №3 ж/д. № 1 по 

ул. Кр. Фортов 
41,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

то же 5,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от  т/узла №3 до т/узла №4 ж/д. № 1 по 

ул.Кр. Фортов 
32,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

то же 5,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №4 ж/д № 1 по ул.Кр. Фортов 

до ТК-31/9 
33,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

то же 5,0 50 подземная канальная 1974 40 2019 

то же 6,0 80 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 6 по ул. Малая Земля до 

ТК-8/9 
6,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-8/9 до т/узла зд. № 4 по ул. Малая 

Земля 
44,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 
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Т/сеть мкр.9 от ТК-1/9 до т/узла ж/д № 7 по ул. 

Молодежная 
177,0 80 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от врезки на т/узел ж/д № 10 по ул. 

Малая Земля до ТК-11/9 
93,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 от ТК-11/9 до т/узла ж/д № 60 по Пр. 

Героев 
12,0 100 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.9 между т/узлами ж/д № 60 по Пр. Героев 43,0 70 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.13 от ТК-21/13 до т/узла ж/д № 22 по ул. 

Космонавтов 
18,0 80 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.15 от ТК-50 до ТК-5/15 44,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.15 от ТК-5/15 до т/узла ж/д № 33 по ул. 

Солнечная 
53,0 125 подземная канальная 1974 40 2019 

Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до ТК-31/3 8,0 125 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от ТК-31/3 до т/узла зд № 9 по ул. 

Сибирская 
10,0 80 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от ТК-31/3 до врезки на зд. № 7 по 

ул.Сибирская 
86,0 100 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от врезки на зд. № 7 до т/узла зд .7 по 

ул.Сибирская 
12,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от врезки на зд. № 7 по ул.Сибирская до 

ТК-22/3 
19,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла зд.№ 7а по 

ул.Сибирская 
10,0 50 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от ТК-32/3 до т/узла зд. № 11 по 

ул.Сибирская 
32,0 50 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от ТК-2/6 до т/узла зд. № 7а по ул. 

Ленинградская (СУС) 
45,0 100 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от т/узла зд. № 7а по ул. Ленинградская 

(СУС) до ТК-3/6 
23,0 100 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от ТК-3/6 до т/узла зд. № 7б по ул. 

Ленинградская (СУС) 
16,0 80 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от  ТК-3/6 до ТК-4/6 60,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от  ТК-4/6 до ТК-5/6 53,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 
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Т/с  6 мкр. от ТК-6/6 до т/узла зд. № 18 по ул. Боровая 

(ГОВД) 
30,0 40 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от ТК-5/6 до т/узла ГАРАЖЕЙ СТО 173,0 50 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/с  6 мкр. от врезки (после ТК-5/6) на зд.  до  т/узла  

зд. № 16 по ул. Боровая (Питер-Лада)) 
10,0 50 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №6 ж/д 14 по ул.Солнечная до 

ТК-3/8 
48,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.8 от ТК-3/8 до т/узла зд. № 18 по 

ул.Солнечная 
89,0 70 подземная канальная 1975 39 2020 

Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-94 до ТК-79 267,0 400 подземная канальная 1975 39 2020 

Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-80 до ТК-81 252,0 400 подземная канальная 1975 39 2020 

Магистральная т/сеть мкр.8 от ТК-81 до ТК-82 173,0 400 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.8 от ТК-14/8 через т/узлы ж/д №24 и №26 

по Пр. Героев, ТК-13/8 до ТК-12/8 
109,1 100 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.15 от ТК-49 до ТК-48 67,0 300 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.15 от ТК-48 до ТК-47 64,0 300 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.15 от ТК-47 до т/узла ж/д № 39 по ул. 

Солнечная 
94,0 125 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.15 от т/узла ж/д № 35 до ТК-3/15 118,0 125 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.15 от ТК-3/15 до ТК-2/15 100,0 125 подземная канальная 1975 39 2020 

Т/сеть мкр.3 от т/узла ж/д № 6 по ул. Космонавтов до 

ТК-18/3 
35,0 40 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.3 от ТК-18/3 до т/узла зд. общественного 

туалета 
15,0 40 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.8 от ТК-12/8 до т/узла зд № 20 по 

Пр.Героев 
69,9 70 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.8  от ТК-7/8 до т/узлов зд. № 14 пр 

ул.Красных Фортов 
55,0 70 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.8 от ТК-17/8 до т/узла здания общ. туалета 33,0 40 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. Фортов до 

ТК-33/9 
6,0 80 подземная канальная 1976 38 2020 

то же 34,0 125 подземная канальная 1976 38 2020 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр.9 от ТК-33/9 до т/узла ж/д. № 15 по ул. Кр. 

Фортов 
49,0 125 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от ТК-34/9 до т/узла №1 ж/д. № 17 по ул. 

Кр. Фортов 
57,0 100 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 56 по Пр. Героев 45,0 125 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр. 9 от т/узла  ж/д № 14 по ул. Малая Земля 

до ТК-16/9 
59,0 70 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-16/9  до т/узла зд. ГРП-4 27,0 40 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 16 по ул. Малая Земля 

до ТК-19/9 
65,0 100 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от ТК-19/9  до т/узла №1 ж/д № 15 по ул. 

Молодежная 
65,0 100 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №1 № 15 по ул. Молодежная до 

ТК-20/9 
22,0 80 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от ТК-20/9 до т/узла №2 № 15 по ул. 

Молодежная 
28,0 80 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №2 до т/узла №3 № 15 по ул. 

Молодежная 
39,0 70 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от т/узла №3 № 15 по ул. Молодежная до 

ТК-21/9 
17,0 50 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от ТК-21/9  до т/узла №4 ж/д № 15 по ул. 

Молодежная 
29,0 50 подземная канальная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.9 от ТК-19/9 до т/узла зд № 11а по ул. 

Молодежная 
37,0 40 подземная канальная 1976 38 2020 

Тепловые сети промзоны переданые в обслуживание 4118,0 400 надземная 1976 38 2020 

Тепловые сети промзоны переданые в обслуживание 1240,0 250 надземная 1976 38 2020 

Тепловые сети промзоны переданые в обслуживание 399,0 200 надземная 1976 38 2020 

Тепловые сети промзоны переданые в обслуживание 78,5 150 надземная 1976 38 2020 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №1 через т/узел №2 до т/узла 

№3 ж/д 16 по ул.Красных Фортов 
82,6 80 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от т/узла №3 через т/узел №4 до т/узла 

№5 ж/д 16 по ул.Красных Фортов 
56,5 70 подземная канальная 1977 37 2021 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 
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Т/сеть мкр.8 от т/узла №5 до т/узла №6 ж/д 16 по 

ул.Красных Фортов 
70,0 50 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-19/8 до т/узлов зданий школы 

(Пр.Героев, 36) и 2-х подсобных пом. на ее 

территории 

178,0 40 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-87 до врезки на ТК-22/8 59,0 125 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от врезки на ж/д № 42 по Пр.Героев до 

ТК 21/8 
23,0 80 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-20/8 до т/узла ж/д № 38 по 

Пр.Героев 
33,1 50 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от врезки на ТК-22/8 до ТК-22/8 10,0 80 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-77 до врезки на ж/д № 20 по ул. 

Солнечная, от врезки через т/у №2 этого ж/д, ТК-10/8, 

т/узел №1 ж/д №2 по ул. Кр. Фортов до врезки на 

т/узел №2 

118,0 150 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от врезки на т/узел №2 через т/узлы №3 

и №4 ж/д № 2 по ул. Красных Фортов, т/узлы №1 и 

№2 ж/д № 4 по ул. Красных Фортов до ТК-9/8 

152,5 125 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-82 через ТК-83, ТК-84, ТК-85, ТК-

86 до ТК-87 
548,9 300 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.9 от ТК-25/9 до т/узла ж/д № 30 по ул. 

Солнечная 
34,0 125 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 30 по ул. Солнечная до 

ТК-26/9 
64,0 125 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.9 от ТК-26/9 до т/узла ж/д № 32 по ул. 

Солнечная 
45,0 80 подземная канальная 1977 37 2021 

то же 5,0 70 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 32 по ул. Солнечная до 

ТК-27/9 
16,0 70 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.9 от т/узла зд. № 28а по ул. Солнечная до 

ТК-26/9 
59,0 80 подземная канальная 1977 37 2021 

то же 3,0 50 подземная канальная 1977 37 2021 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 
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службы 

на 

2014г. 
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Т/сеть мкр.15 от т/узла ж/д № 39 по ул. Солнечная до 

ТУ-8/15 
74,0 125 подземная канальная 1977 37 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-84 до ж/д № 46 по Пр.Героев 25,0 70 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.8 от  т/узла  ж/д  № 52  по Пр. Героев до  

ТК-23/8 
53,0 50 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.8 от ТК-23/8 до т/узла зд. № 22 ул. 

Красных Фортов 
40,0 50 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-12/9  до т/узла ж/д № 58 по Пр. 

Героев 
10,0 70 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть от ТК-16/9 до т/узла ж/д № 62 по Пр. Героев 42,0 70 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.9 от ТК-22/9 до т/узла ж/д.№ 9 по ул. 

Молодежная 
34,0 80 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.9 от ТК-22/9 до врезки на т/узел ж/д.№ 3 

по ул. Молодежная 
68,0 100 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.9 от т/узла зд. № 28а по ул. Солнечная до 

ТК-28/9 
50,0 80 подземная канальная 1978 36 2021 

от ТК-28/9 до уз.ввода ж/д 30/2 по ул.Солнечная 15,0 80 подземная канальная 1978 36 2021 

Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-87до ТК-40 97,0 300 подземная канальная 1978 36 2021 

Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-40 до ТК-41 54,0 700 подземная канальная 1978 36 2021 

Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-41 до ТК-42 145,0 700 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.15 от ТК-1/15 до т/узла ж/д № 49 по ул. 

Солнечная 
50,0 70 подземная канальная 1978 36 2021 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-50 до т/узла ж/д № 28 по ул. 

Солнечная 
107,0 80 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-70/10 до ТК-72/10 75,5 150 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-72/10 через т/узел №1 до т/узла 

№2 ж/д № 6 по ул. Машиностроителей 
117,5 125 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от  т/узел №1 до т/узла №2 ж/д № 6 по 

ул. Машиностроителей 
12,0 80 подвальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-41 до ТК-49/10 53,8 300 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-49/10 до ТК-50/10 99,9 350 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-50/10 до ТК-57/10 17,0 200 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 до ТК-58/10 65,0 200 подземная канальная 1979 35 2022 
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Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
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Т/сеть мкр. 10а от ТК-58/10 до ТК-59/10 88,0 200 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-59/10 до ТК-60/10 51,0 200 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-60/10 до ТК-61/10 75,0 200 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-61/10 до т/узла ж/д № 6 по ул. 

Машиностроителей 
95,0 150 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-70/10 до т/узла №1 ж/д № 8 по 

ул. Машиностроителей 
47,0 100 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 8 по 

ул. Машиностроителей 
74,0 80 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр.13 от ТК-23/13 через ТК-22/13 до т/узла 

зд. № 22 по ул. Космонавтов (мастерские лицея) 
120,0 70 подземная канальная 1979 35 2022 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д. № 11/2 по ул. Кр. Фортов 

до ТК-32/9 
26,0 125 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от ТК-32/9 до т/узла ж/д. № 13 по ул. Кр. 

Фортов 
60,0 125 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-87 до ТК-37/9 12,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-37/9 до ТК-36/9 80,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-36/9 до ТК-35/9 54,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 9 от ТК-35/9  до т/узла ж/д № 56 по Пр. 

Героев 
108,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-49 до ТК-25/9 80,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-25/9 до т/узла ж/д № 34 по ул. 

Солнечная 
59,0 150 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от т/узла ж/д № 34 по ул. Солнечная до 

ТК-24/9 
72,0 125 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-24/9 до врезки на т/узел ж/д № 1 

по ул. Молодежная 
89,0 125 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  врезки на т/узел ж/д № 3 по ул. 

Молодежная до ТК-23/9 
59,0 125 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  ТК-23/9 до врезки на т/узел ж/д № 3 

по ул. Молодежная 
87,0 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.9 от  врезки на т/узел до т/узла ж/д № 3 по 

ул. Молодежная 
15,0 70 подземная канальная 1980 34 2022 
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Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 до т/узла №1 ж/д № 23 по 

ул. Красных Фортов 
41,0 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №1 до т/узла 

№2 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов 
25,0 80 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №2 до т/узла 

№3 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов 
32,0 80 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №3 до т/узла 

№4 ж/д № 23 по ул. Красных Фортов 
38,0 70 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-57/10 от т/узла №4 ж/д № 23 до 

т/узла ж/д № 25 по ул. Красных Фортов 
41,0 50 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-77/10 до т/узла №1 ж/д № 57 по 

Пр Героев 
23,0 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 57 по 

Пр. Героев 
29,0 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 ж/д № 57 по Пр. Героев 

до ТК-78/10 
15,8 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-78/10 через т/узлы №1, №2 до 

т/узла №3 ж/д № 17 по Мо- лодежная 
95,7 80 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 ж/д № 17 по ул. 

Молодежная до ТК-79/10 
5,0 70 подвальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-79/10 до т/узла №4 ж/д № 17 по 

ул. Молодежная 
43,6 70 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 77 по 

ул. Молодежная 
27,2 40 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 до т/узла №1 ж/д № 25 по 

ул. Молодежная 
45,0 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №1 до т/узла №2 

ж/д № 25 по ул. Молодежная 
27,6 100 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №2 до т/узла №3 

ж/д № 25 по ул. Молодежная 
40,0 80 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №3 до т/узла №4 

ж/д № 25 по ул. Молодежная 
41,0 80 подземная канальная 1980 34 2022 
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Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №4 до т/узла №5 

ж/д № 25 по ул. Молодежная 
24,0 70 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-68/10 от т/узла №5 ж/д № 25 по 

ул. Молодежная до ТК-80/10 
16,0 70 подземная канальная 1980 34 2022 

Т/сеть мкр.10а от ТК-80/10 до т/узла ж/д № 23 по ул. 

Молодежная 
51,7 50 подземная канальная 1980 34 2023 

то же 8,0 40 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-65/10 до т/узла №2 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
24,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
26,0 40 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
18,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
40,0 125 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
23,0 125 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 ж/д № 55 по Пр. Героев 

до ТК-76/10 
10,0 125 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-76/10 до т/узла №6 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
35,0 125 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №6 до т/узла №7 ж/д № 55 по 

Пр. Героев 
36,0 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №7 ж/д № 55 по Пр. Героев 

до ТК-77/10 
20,0 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-64/10 до  ТК-81/10 25,0 50 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-81/10 до т/узла зд. № 49 по Пр. 

Героев 
17,5 50 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-81/10 до т/узла пристройки к зд. 

№ 49 по Пр. Героев 
17,3 40 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-63/10 до т/узла ж/д № 53 по Пр. 

Героев 
24,0 50 подземная канальная 1980 34 2023 
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Т/сеть мкр.10а от ТК-63/10 до т/узла №1 ж/д № 51 по 

Пр. Героев 
21,0 50 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-67/10 до т/узла зд. №10 по ул 

Машиностроителей (д/сад) 
75,8 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-49/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д № 

51 по Пр. Героев 
12,0 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2  ж/д № 51 

по Пр. Героев 
34,0 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3  ж/д № 51 

по Пр. Героев 
39,0 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4  ж/д № 51 

по Пр. Героев 
33,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 ж/д № 51 по Пр. Героев 

до ТК-48/10 
4,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-48/10 до т/узла №5 ж/д № 51 по 

Пр. Героев 
37,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 до т/узла №6  ж/д № 51 

по Пр. Героев 
26,0 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-59/10 до т/узла №1 ж/д № 31 по 

ул. Красных Фортов 
29,0 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 31 по 

ул. Красных Фортов 
18,0 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 31 по 

ул. Красных Фортов 
25,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 31 по 

ул. Красных Фортов 
39,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 31 по 

ул. Красных Фортов 
40,0 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 ж/д № 31 до т/узла ж/д № 

33 по ул. Красных Фортов 
44,0 50 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-72/10 до ТК-73/10 78,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-73/10 до т/узла №1 ж/д № 4 по 

ул. Машиностроителей 
54,6 100 подземная канальная 1980 34 2023 
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Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 4 по 

ул. Машиностроителей 
64,6 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 27 по 

ул. Красных Фортов 
27,5 100 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 27 по 

ул. Красных Фортов 
25,0 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 27 по 

ул. Красных Фортов 
36,2 80 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 27 по 

ул. Красных Фортов 
41,9 70 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 ж/д № 27 до т/узла ж/д № 

29 по ул. Красных Фортов 
45,8 50 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.13 от ТК-17 до ТК-18/13 68,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.13 от ТК-18/13 до ТК-19/13 87,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.13 от ТК-19/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. 

Космонавтов 
37,0 150 подземная канальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.15 от т/узла зд. № 33 по ул. Солнечная 

через ТК-4/15 до ТК-10/15 
144,7 100 подвальная 1980 34 2023 

Т/сеть мкр.9 от ТК-11/9 до ТК-10/9 39,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

то же 9,5 150 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.9 от ТК-10/9 до ТК-7/9 18,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.9 от ТК-7/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая 

Земля 
59,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.9 от ТК-9/9 до т/узла ж/д № 6 по ул. Малая 

Земля 
30,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а  от ТК-70/10 до ТК-71/10 118,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а  от ТК-71/10 до т/узла №1 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
11,5 100 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
30,0 80 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
45,0 80 подземная канальная 1981 33 2023 
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Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
32,0 80 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
49,0 70 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а  от ТК-71/10 до т/узла №1 ж/д № 33 по 

ул. Молодежная 
61,8 50 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-50/10 до ТК-51/10 122,7 300 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-51/10 до ТК-52/10 28,0 300 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-61/10 до ТК-62/10 45,0 150 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-62/10 до т/узла №1 ж/д № 2 по 

ул. Машиностроителей 
43,0 125 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 2 по 

ул. Машиностроителей 
88,0 80 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-62/10 до т/узла зд. № 43 по ул. 

Красных Фортов (д/сад) 
45,0 80 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК-58/10 до т/узла №1 ж/д № 35 по 

ул. Красных Фортов 
36,6 70 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2  ж/д № 35 

по ул. Красных Фортов 
22,0 70 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 ж/д № 35 до т/узла 

ж/дома № 35а по ул. Красных Фортов 
31,4 40 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от ТК- 59/10 до т/узла №3 (ввод) ж/д 

№ 39 по ул.Красных Фортов 
44,0 100 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2  ж/д № 39 

по ул. Красных Фортов 
25,0 40 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3  ж/д № 39 

по ул. Красных Фортов 
6,7 70 подземная канальная 1981 33 2023 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4  ж/д № 39 

по ул. Красных Фортов 
20,8 80 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №4 до т/узла №5  ж/д № 39 

по ул. Красных Фортов 
15,0 70 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №5 до т/узла №6  ж/д № 39 

по ул. Красных Фортов 
51,2 50 подземная канальная 1981 33 2024 
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Т/сеть мкр.10а от ТК-52/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по 

ул. Красных Фортов 
52,0 150 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №1 до т/узла №2  ж/д № 41 

по ул. Красных Фортов 
36,0 150 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №2 до т/узла №3  ж/д № 41 

по ул. Красных Фортов 
37,0 150 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.10а от т/узла №3 до т/узла №4  ж/д № 41 

по ул. Красных Фортов 
25,0 125 подземная канальная 1981 33 2024 

ТО ЖЕ там же 15,0 50 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-5/15 до т/узла зд. № 35а по ул. 

Солнечная 
10,0 50 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-53 до насосной станции 72,0 300 подземная канальная 1981 33 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-51/10 до т/узла ж/д № 37 по ул. 

Красных Фортов 
30,0 70 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от т/узла ж/д № 37 до т/узла ж/д № 

37а по ул. Красных Фортов 
47,0 40 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-73/10 до ТК-74/10 43,0 150 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-74/10 до т/узла ж/д № 39 по ул. 

Молодежная 
10,0 80 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-74/10 до ТК-75/10 52,0 150 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-75/10 до т/узла ж/д № 41 по ул. 

Молодежная 
10,0 70 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от ТК-75/10 до т/узла №1 ж/д № 37 по 

ул. Молодежная 
78,0 150 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр. 10а от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 37 

по ул. Молодежная 
75,5 100 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до ТК-55/10 41,0 125 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр.10а от ТК-55/10 до т/узла ж/д № 47 по ул. 

Красных фортов 
15,0 70 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-6/15 до т/узла зд. № 37а по ул. 

Солнечная 
20,0 50 подземная канальная 1982 32 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-7/15 до т/узла зд. № 39а по ул. 

Солнечная 
18,0 50 подземная канальная 1982 32 2024 
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Т/с мкр.4 от ТК-26/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д. 27 

по пр. Героев 
15,0 100 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д. 27 по пр. 

Героев 
25,0 100 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. 

Героев 
28,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТК-40/4 до ТУ № 3 в ж/д. 27 по пр. 

Героев 
7,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТК-40/4 до ТУ № 4 в ж/д. 27 по пр. 

Героев 
45,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. 

Героев 
33,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 5 в ж/д. 27 по пр. Героев до ТК-

39/4 
27,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТК-39/4 до узла ввода в ж/д. 29 по пр. 

Героев 
45,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТК-82 через ТК-50/4 до узла ввода (ТУ 

№ 1) в ж/д  № 29 по пр. Героев 
107,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1) в ж/д  № 29 по пр. 

Героев до ТК -37/4 
6,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1) до ТУ № 2 в ж/д  № 

29 по пр. Героев 
6,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д  № 29 по пр. 

Героев 
30,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д  № 29 по пр. 

Героев 
13,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 4 ж/д № 29 по пр. Героев до ТК-

36/4 
22,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 в ж/д  № 29 по пр. 

Героев 
23,0 70 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от  ТК-36/4 до ТУ № 6 ж/д № 29 по пр. 

Героев 
27,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 
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Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д  № 29 по пр. 

Героев 
36,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д  № 29 по пр. 

Героев 
38,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/с мкр.4 от ТУ № 8 в ж/д  № 29 по пр. Героев до ТК - 

35/4 
15,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.8 от ТК-9/8 до т/узла ж/д №10 по ул. 

Красных Фортов 
83,0 80 подземная канальная 1983 31 2024 

Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-44 до ТК-43 220,0 700 подземная канальная 1983 31 2024 

Магистральная т/сеть мкр.10а от ТК-43 до ТК-42 170,0 700 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до т/узла ж/д № 45 по ул. 

Молодежная 
15,0 70 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.10а от ТК-54/10 до т/узла №1 ж/д № 41 по 

ул. Молодежная 
76,0 125 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.10а от ТК-80/10 до т/узла №1 зд. № 29 по 

ул. Молодежная 
42,3 50 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-44 до ТК-1/10 86,1 250 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-1/10 до ТК-2/10 22,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-2/10 до ТК-3/10 18,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-3/10 до ТК-4/10 48,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-4/10 до ТК-5/10 41,0 200 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 8 по ул. 

Молодежная 
37,0 80 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-58 до ТК-57 88,0 300 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-57 до ТК-56 30,0 300 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-56 до ТК-55 114,0 300 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-55 до ТК-54 73,0 300 подземная канальная 1983 31 2024 

Т/сеть мкр.15 от ТК-58 до т/узла ж/д № 51 по ул. 

Солнечная 
72,0 100 подземная канальная 1983 31 2024 

то же 70,6 100 подземная канальная 1983 31 2024 

то же 208,9 100 подземная канальная 1983 31 2024 

то же 5,0 70 подземная канальная 1983 31 2024 
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Наруж. т/с мкр.4 от ТК-81 до узла ввода (ТУ № 4) в 

ж/д  5 по пр. Героев 
115,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
30,0 50 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
30,0 70 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
12,0 70 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 4 через ТУ № 5 до ТУ № 6 в ж/д № 

5 по пр. Героев 
28,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
33,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
30,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 8 до ТУ № 9 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
24,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 9 до ТУ № 10 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
17,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 10 до ТУ № 11 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
29,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 11 до ТУ № 12 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
35,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 12 до ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. 

Героев 
39,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от  ТУ № 13 в ж/д № 5 по пр. Героев до ТК - 

24/4 
70,0 200 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТК - 24/4 до ТУ в  ж/д № 9 по пр. Героев 19,0 70 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4  от ТК - 24/4 до ТК - 21/4 99,0 150 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4  от ТК - 21/4 до ТК - 22/4 30,0 80 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4  от ТК - 22/4 до ТУ ж/д № 19 по пр. Героев 99,0 70 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4  от ТК - 23/4 до ТУ ж/д № 23 по пр. Героев 30,0 70 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4  от ТК -22/4 до ТК-23/4 41,0 80 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с 6 мкр. от ТК-3/1 до ТК-15/6 114,7 125 подземная канальная 1984 30 2025 
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Т/сеть мкр. 10а от ТК-68/10 до ТК-69/10 52,4 100 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-1/10 до ТК-14/10 57,0 250 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-14/10 до ТК-15/10 94,0 250 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до ТК-17/10 54,0 250 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-17/10 до ТК-18/10 58,0 250 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-18/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по 

ул. Молодежная 
8,0 80 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 26 по ул. 

Космонавтов 
42,0 125 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-20/13 до т/узла ж/д № 24 по ул. 

Космонавтов 
69,0 150 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.15 от ТК-54 до ТК-53 24,0 300 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.15 от ТК-53 до ТК-52 91,0 300 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.15 от ТК-52 до ТК-51 136,0 300 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.15 от ТК-51 до ТК-50 78,0 300 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/сеть мкр.15 от ТК-50 до ТК-49 67,0 300 подземная канальная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК-5 до ТК-3Б 311,8 150 подземная канальная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК-3Б до ТК 136,7 125 подземная канальная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК до т/у зд. 1 по Вокзальному проезду 18,7 50 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК-1 до т/у зд. № 24 по Копорскому 

шоссе 
57,0 40 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК-1 до т.А 
45,0 150 надземная 1984 30 2025 

72,0 125 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.А до т.Б 
133,0 125 надземная 1984 30 2025 

79,0 150 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.Б до т/у здания № 5 по Вокзальному 

проезду 
85,0 70 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.Б до т.В 190,0 125 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 1  по 

Копорскому шоссе 26 
25,0 80 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть до т/у здания корпус 10  по Копорскому 

шоссе 26 
12,0 80 надземная 1984 30 2025 
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Теплосеть от т.В до т/у здания корпус 5  по 

Копорскому шоссе 26 

81,0 80 надземная 1984 30 2025 

87,0 50 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть до т/у здания корпус 4  по Копорскому 

шоссе 26 
10,0 50 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.Г до т/у здания корпус 2  по 

Копорскому шоссе 26 
51,0 50 надземная 1984 30 2025 

 
4,0 40 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть до т/у здания корпус 9  по Копорскому 

шоссе 26 
74,0 50 подземная канальная 1984 30 2025 

Теплосеть от т.А через ТК-2 до т/у части Б здания 

корпус 14 Копорскому шоссе 26 
195,0 80 подземная канальная 1984 30 2025 

Теплосеть от ТК-2 до т/узла части А здания корпус 14 

Копорскому шоссе 26 
22,0 50 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть до т/у здания корпус 2  по Копорскому 

шоссе 26 
120,0 80 надземная 1984 30 2025 

Теплосеть до т/у здания корпус 12  по Копорскому 

шоссе 26 
11,0 80 подземная канальная 1984 30 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-21/4 до ТК-20/4 25,0 150 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/с мкр.4 от  ТК-20/4 до ТК-19/4 74,0 150 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-19/4 до т/уз.ж/д. 15 по пр. Героев 15,0 80 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-23/4 до узла ввода ж/д.№13 по пр. 

Героев 
30,0 80 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр.4 от ТК-24/4 до ТК-25/4 30,0 100 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр.4 от ТК-25/4 до т/узла зд. № 7 по Пр. 

Героев 
80,0 100 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-18/10 до ТК-20/10 49,0 250 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-20/10 до т/узла ж/д № 18 по ул. 

Молодежная 
46,0 100 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до т/узла ж/д № 10 по ул. 

Молодежная 
35,0 80 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до ТК-16/10 77,0 125 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-16/10 до т/узла №1 ж/д № 16 по 

ул. Молодежная 
32,0 125 подземная канальная 1985 29 2025 
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Т/сеть мкр. 10б от т/узла №1 до т/узла №2 ж/д № 16 

по ул. Молодежная 
63,0 100 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр. 10б от т/узла № 1 до т/узла № 2 ж/д № 12 

по ул. Молодежная 
10,0 50 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр.14 от ТК-63 до т/узла насосной станции 42,0 50 подземная канальная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от ТК-72 до ТК-73 480,0 700 подземная канальная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от ТК-73 до павильона № 7 647,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от павильона № 7 до ТК-61 600,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от ТК-61 до павильона № 5 439,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от павильона № 5 до ТК-62 10,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от ТК-62 до ТК-46 510,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от ТК-46 до павильона № 4 95,0 700 надземная 1985 29 2025 

Магистральная т/сеть от павильона № 4 до ТК-45 270,0 700 надземная 1985 29 2025 

В павильонах 7,5 100 подземная канальная 1985 29 2025 

В павильонах 3,0 50 подземная канальная 1985 29 2025 

В павильонах 5,5 50 подземная канальная 1985 29 2025 

Т/сеть мкр.2 от ТК-13 до ТК-1/2 48,0 250 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК - 35/4 до уз. ввода ж/д.31 по пр. 

Героев 
22,0 200 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 между узлом ввода (со стороныТК35/4) и 

ТУ ж/д.31 по пр. Героев 
32,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК - 33/4 до уз. ввода ж/д.31 по пр. 

Героев 
16,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 между узлом.ввода (со стороны ТК33/4) и 

ТУ ж/д.31 по пр. Героев 
41,0 550 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-26/4 до   ТК-27/4 (дренаж d=150, 

L=72,5) 
51,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-27/4 до ТУ № 1 ж/д.№66 по пр. 

Героев 
38,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ № 1 ж/д №66 по пр. 

Героев 
23,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1  до ТУ № 2 ж/д №66 по пр. 

Героев 
20,0 50 подземная канальная 1986 28 2025 



31 

Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев 20,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК-28/4 до ТУ ж/д №68 по пр. Героев 23,0 80 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-5/10 до ТК-6/10 44,0 200 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-6/10 до ТК-7/10 38,0 200 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до т/узла ж/д № 20 по ул. 

Молодежная 
20,0 80 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-15/10 до т/узла ж/д № 65 по Пр. 

Героев 
43,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-19/10 до т/узла №1 ж/д № 12 по 

ул. Молодежная 
10,0 40 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-19/10 до т/узла  зд. № 12а по 

ул. Молодежная 
7,0 50 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-16/10 до т/узла  зд. № 65а по 

Пр. Героев 
20,0 50 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.10б от ТК-17/10 до т/узла ж/д № 63 по Пр. 

Героев 
20,0 100 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до ТК-10/10 57,0 200 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-57 до ТК-30/13 70,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-30/13 до ТК-29/13 76,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-29/13 до ТК-28/13 62,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-28/13 до ТК-27/13 62,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-27/13 до ТК-26/13 56,0 150 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-26/13 до ТК-25/13 65,0 125 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/сеть мкр.13 от ТК-25/13 до т/узла ж/д № 25а по ул. 

Солнечная 
74,0 80 подземная канальная 1986 28 2025 

Т/с мкр.4 от ТК - 33/4 до уз. ввода ж/д.31 по пр. 

Героев 
19,0 150 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-29/4 до узла ввода (ТУ № 1)  ж/д 70 

по пр. Героев 
23,0 80 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев 39,0 80 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 ж/д 70 по пр. Героев до ТК-30/4 12,0 50 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-30/4 от ТУ № 3 ж/д 70 по пр. Героев 10,0 50 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТУ № 4 ж/д 70 по пр. Героев 32,0 50 подземная канальная 1987 27 2026 
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Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д 70 по пр. Героев 34,0 40 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-32/4 до уз. ввода ж/д №31 по пр. 

Героев 
90,0 125 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/сеть мкр.10а от т/узла ж/д № 41 по ул. Красных 

Фортов до ТК-53/10 
20,0 70 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/сеть мкр.10а от ТК-53/10 до т/узла зд. № 49 по ул. 

Красных Фортов 
20,0 70 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/сеть мкр.10б от ТК-4/10 до т/узла зд. № 61 по 

Пр.Героев 
6,0 100 подземная канальная 1987 27 2026 

Магистральная т/сеть от павильона №5 до ТК-47 232,0 300 подземная канальная 1987 27 2026 

Т/сеть мкр.2 от ТК-27/2  до ТК-26/2 65,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.2 от  ТК-26/2 до ТК-25/2 58,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.2 от ТК-25/2 до т/узла №1 ж/д № 28 по ул. 

Ленинградская 
17,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.2 от ТК-25/2 до т/узла №2 ж/д № 28 по ул. 

Ленинградская 
74,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-44/4 до ТУ Банка Таврический 10,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-24  до ТУ Банка Таврический 33,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-44/4  до уз. ввода ж/д.38  по ул. 

Ленинградская 
48,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 между узлом ввода (со стороны ТК44/4) и 

ТУ в ж/д. № 38  по ул. Ленинградская 
6,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр. 4 от ТК 45/4 до ТУ ж/д № 38 по ул 

Ленинградской 
22,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 между узлом ввода (со стороны ТК45/4) и 

ТУ в ж/д. № 40  по ул. Ленинградская 
6,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-45/4  до уз. ввода ж/д.40  по ул. 

Ленинградская 
40,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от  ТК-44/4 до  ТК -43/4 17,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК -43/4 до узла ввода (ТУ № 1) ж/д №36 

по ул. Ленинградская 
20,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1 через ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д 

№36 по ул. Ленинградская 
40,0 70 подземная канальная 1988 26 2026 
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Т/с мкр.4 от ТУ № 3  до ТУ № 4 ж/д №36 по ул. 

Ленинградская 
14,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-4/4 до  ТК -6/4 16,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК -6/4 до узла ввода (ТУ № 1) в ж/д 

№52 по ул. Ленинградская 
11,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 1 до ТУ № 2 в ж/д №52 по ул. 

Ленинградская 
22,0 70 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д №52 по ул. 

Ленинградская + 
42,0 70 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 в ж/д №52 по ул. 

Ленинградская 
14,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-94 до ТК-22 350,0 250 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-22 до ТК-23 178,0 250 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-23 до ТК-24 58,0 250 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-24 до ТК-25 48,5 250 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-23 до ТК-2/4 43,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-2/4 до ТК-3/4 147,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Нар. т/с мкр.4 от ТК-2/4 и до ТУ зд.№ 46 по ул. 

Ленинградской (мэрия) 
28,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-19/4 до ТК-18/4 29,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-18/4 до ТК-17/4 22,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от ТК-18/4  до зд. хоз. блока 25,0 40 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.4 от ТК-17/4 до т/узла зд. № 72 по Пр. 

Героев (ДДУ № 6) 
117,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.4 от ТК-3/4 до ТУ зд. 54 по ул. 

Ленинградская 
17,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.4 от ТУ зд. 54 по ул. Ленинградская до 

ТК-4/4 
16,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.4 от ТК-4/4 через ТУ ж/д 50 по ул. 

Ленинградская до ТК-5/4 
42,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.4 от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 по ул. 

Ленинградская 
40,0 125 подземная канальная 1988 26 2026 

тоже от ТК-5/4 до ТУ ж/д 48 7,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 
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Т/сеть мкр. 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 2 зд. № 32 

по ул. Молодежная (шк. № 7) 
154,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24 по ул. 

Молодежная 
21,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до т/узла ж/д № 24а по 

ул. Молодежная 
56,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-47/10 до т/узла зд. № 22б по ул. 

Молодежная 
13,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.14 от ТК-61 до ТК-60 40,0 300 надземная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.14 от  ТК-60 до врезки на ТК-11/14 120,0 300 надземная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.16 от ТК-40 через ТК-3/16 до ТК-2/16 54,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.16 от ТК-2/16 до т/узла зд. № 22 по ул. 

Красных Фортов 
18,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Магистральная т/сеть от зд. 720 до ТК-1 281,5 700 надземная 1988 26 2026 

Магистральная т/сеть от ТК-1 до ТК-72 80,5 700 подземная канальная 1988 26 2026 

Магистральная т/сеть от зд. 720 до точки врезки (Н3) 

трубопроводов Dн 426 мм в магистральную теплосеть 

"Город-1" 

310,0 700 надземная 1988 26 2026 

то же 28,5 600 надземная 1988 26 2026 

то же 21,5 400 надземная 1988 26 2026 

то же 10,0 100 надземная 1988 26 2026 

то же 9,0 550 надземная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.10б от ТК-2/10 до т/узла зд. № 61а по Пр. 

Героев 
10,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр.10б от ТК-14/10 до т/узла зд. № 63а по Пр. 

Героев 
35,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-20/10 через ТК-21/10, ТК-22/10 

до ТК-23/10 
198,0 200 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-24/10 через ТК-25/10, ТК-26/10 

до ТК-28/10 
116,0 200 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-30/10 до ТК-31/10 50,0 200 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-31/10 до ТК-32/10 51,0 150 подземная канальная 1988 26 2026 
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Т/сеть мкр. 10б от ТК-23/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. 

Молодежная 
20,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-24/10 до т/узла ж/д № 44 по ул. 

Молодежная 
20,0 80 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-25/10 до т/узла ж/д № 46а по 

ул. Молодежная 
30,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-34/10 до ТК-33/10 29,0 200 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-33/10 до т/узла зд. № 54 по ул. 

Молодежная 
20,0 70 подземная канальная 1988 26 2026 

Т/сеть мкр. 10б от павильона № 9 до т/узла насосной 

станции № 23/10б 
53,0 50 подземная канальная 1988 26 2026 

Транзитная тепломагистраль от котельной от ТК-5А 

до т.А 
12,5 600 подземная канальная 1988 26 2026 

Транзитная тепломагистраль от котельной т.А  до  т.Б 66,5 600 надземная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от зд. 16 до теплокамеры 8,5 500 подземная канальная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от теплокамеры до выхода 

теплосети на поверхность 
12,0 500 подземная канальная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от выхода теплосети на 

поверхность до зд.720 прямая 
212,4 500 надземная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от выхода теплосети на 

поверхность до зд.720 обратная 
212,4 500 надземная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от зд. 1а до выхода 

теплосети на поверхность 
50,5 500 подземная канальная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от выхода теплосети на 

поверхность до зд.720 прямая 
115,2 500 надземная 1988 26 2026 

Магистральная теплосеть от выхода теплосети на 

поверхность до зд.720 обратная 
115,2 500 надземная 1988 26 2026 

Т/с мкр.4 от  ТК-25 до узла ввода зд.46  по ул. 

Ленинградская 
48,0 80 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/с мкр.4 от  ТК-25  до ТК-26 95,0 250 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/с мкр.4 от  ТК-26  до ТК-27 73,0 250 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/с мкр.4 от  ТК-27  до ТК-28 67,0 300 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/с мкр.4 от ТК-28 до ТК-3/4 145,0 150 подземная канальная 1989 25 2027 
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Т/сеть мкр.4 от ТК-26 до ТК-41/4 102,0 200 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от ТК-41/4 до врезки на ТУ  ж/д.30 по 

ул. Ленинградская 
111,0 125 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от врезки на ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. 

Ленинградская 
10,0 50 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от врезки на ТУ  ж/д.30 по ул. 

Ленинградская до ТК-46/4 
23,0 125 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от 46/4 до ТУ ж/д.30 по ул. 

Ленинградская 
15,0 80 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от ТК-46/4 до ТК-47/4 45,0 125 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. 

Ленинградская 
15,0 70 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от 47/4 до ТУ ж/д.30 по ул. 

Ленинградская 
92,0 125 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр.4 от ТУ до ТУ ж/д.30 по ул. 

Ленинградская 
5,0 50 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-11/10 до т/узла ж/д № 26 по ул. 

Молодежная 
40,0 80 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-11/10 до т/узла №1 ж/д № 24 по 

ул. Молодежная 
25,0 80 подземная канальная 1989 25 2027 

Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 18 до т/узла ж/д № 

18а по ул. Молодежная 
39,0 40 подземная канальная 1990 24 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-28/10 до ТК-29/10 70,0 100 подземная канальная 1990 24 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №1 зд. № 50 по 

ул. Молодежная (д/сад) 
20,0 70 подземная канальная 1990 24 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №2 зд. № 50 по 

ул. Молодежная (д/сад) 
15,0 50 подземная канальная 1990 24 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-29/10 до т/узла №1 зд. № 50 по 

ул. Молодежная (д/сад) 
26,0 70 подземная канальная 1990 24 2027 

Теплосеть в непроходных каналах от ТК-6 до т.А 70,0 400 подземная канальная 1990 24 2027 

Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) 148,3 400 надземная 1990 24 2027 

Теплосеть на опорах от т.А до т.Б (обратная труба) 148,3 400 надземная 1990 24 2027 

Т/с мкр.4 от ТК-43/4 до ТК-42/4 36,0 100 подземная канальная 1991 23 2027 
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Т/с мкр.4 от ТК-42/4 до узла ввода (ту № 1) ж/д.34 по 

ул. Ленинградская 
18,0 70 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/с мкр.4 от узла ввода (ТУ № 1)  до ТУ № 2 ж/д.34 

по ул. Ленинградская 
16,0 70 подземная канальная 1991 23 2027 

Магистральная т/сеть мкр.7 от ТК-35 до ТК-36 170,0 500 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от пав.№ 8 до ТК-38 77,0 500 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от ТК-38 до ТК-2/7 62,0 250 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от ТК-2/7до ТК-3/7 10,0 150 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от ТК-3/7 до ТК-4/7 70,0 125 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от  ТК-4/7 до т/узла 2 ж/д № 14 по ул. 

Парковая 
10,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.7 от ТК-4/7 до 1-го  угла поворота т/сети 51,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/с мкр.7 от 1-го угла поворота т/сети до т/узла ж/д № 

16 по ул. Парковая 
9,0 70 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-12/10 до ТК-13/10 63,0 125 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-13/10 до т/узла ж/д № 30 по ул. 

Молодежная 
47,0 100 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-39/10 до ТК-42/10 66,0 150 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-42/10 до ТК-43/10 44,0 150 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-43/10 до т/узла  ж/д № 84 по ул. 

Молодежная 
36,0 70 подземная канальная 1991 23 2027 

Магистральная т/сеть вдоль мкр.10б от ТК-46 до ТК-

95 
630,0 700 надземная 1991 23 2027 

Магистральная т/сеть вдоль мкр.10б от ТК-96 до 

павильона № 9 
17,5 600 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-35/10 до ТК-34/10 72,0 250 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-34/10 до т/узла №1 ж/д № 60 по 

ул. Молодежная 
8,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от т/узла №1 до т/узла №1 ж/д № 60 

по ул. Молодежная 
36,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-36/10 до т/узла ж/д № 62 по ул. 

Молодежная 
58,0 100 подземная канальная 1991 23 2027 



38 

Тепловая сеть Протяженность ДУ Тип прокладки 
Год 

прокладки 

Срок 

службы 

на 

2014г. 

Год 

реконструкции 

Т/сеть мкр. 10б от т/узла ж/д № 62 до т/узла ж/д № 64 

по ул. Молодежная 
94,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-40/10 до т/узла ж/д № 66 по ул. 

Молодежная 
19,0 100 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-40/10 до ТК-41/10 45,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-41/10 до т/узла ж/д № 68 по ул. 

Молодежная 
19,0 80 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.16 от ТК-40 до ТК-39 162,0 700 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.16 от ТК-39 до павильона № 8 300,0 700 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.10б от ТК-35/10 до т/узла ж/д № 56 по ул. 

Молодежная 
22,0 70 подземная канальная 1991 23 2027 

Т/сеть мкр.2 от ТК-8/2 до т/узла ж/д № 18 по ул. 

Ленинградская 
19,0 50 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.2 от ТК-7/2 до т/узла ж/д № 16 по ул. 

Ленинградская 
54,0 70 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.3 от ТК-19/3 до т/узла ж/д № 8 по ул. 

Космонавтов 
18,0 50 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.3 от ТК-20 до т/узла ж/д № 10 по ул. 

Космонавтов 
10,0 50 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.3 от ТК 21/3 до ж/д № 12 по ул. 

Космонавтов 
32,0 50 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.3 от ТК 30/3 к ж/д № 20 по ул 

Космонавтов 
28,0 50 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/сеть мкр.3 от ТК-17/3 до т/узла ж/д № 6 по ул. 

Космонавтов 
41,0 80 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/с мкр.4 от ТК - 32/4 до уз. ввода  ж/д.64 по  пр. 

Героев 
24,0 150 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 1 ж/д.64 по пр. Героев 40,0 70 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/с мкр.4 от ТУ № 2 до ТУ № 3 ж/д.64 по пр. Героев 48,0 125 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/с мкр.4 от ТУ № 3 до ТК-31/4 ж/д.64 по пр. Героев 25,0 125 подземная канальная 1992 22 2027 

Т/с мкр.4 от ТК-31/4 до ТУ № 4 ж/д.64 по пр. Героев 20,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/с мкр.4 от ТУ № 4 до ТУ № 5 ж/д.64 по пр. Героев 45,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/с мкр.4 от ТУ № 5 до ТУ № 6 ж/д.64 по пр. Героев 30,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 
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Т/с мкр.4 от ТУ № 6 до ТУ № 7 ж/д.64 по пр. Героев 20,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/с мкр.4 от ТУ № 7 до ТУ № 8 ж/д.64 по пр. Героев 30,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/с мкр.4 от врезки на ТУ № 9 до ТУ № 9 ж/д.64 по 

пр. Героев 
30,0 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-25/4 до т/у ж/д. 11 по пр. Героев 20,0 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-10/7 до 11/7 34,0 100 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-11/7 до т/узла ж/д № 26 по ул. 

Парковая 
32,0 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.8 от ТК-85 до т/узла ж/д 48 по Пр. Героев 26,0 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.8 от ТК-86 до т/узла ж/д № 50 по Пр. 

Героев 
26,0 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.9 от павильона № 4 до ТК-38/9 89,0 150 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.9 от ТК-38/9 до  т/узла зд. Пождепо по ул. 

Александра Невского 
30,0 80 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-43/10 до ТК-44/10 39,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-44/10 до т/узла ж/д № 82 по ул. 

Молодежная 
8,0 100 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-32/10 до т/узлов № 1 зд. № 32 

по ул. Молодежная (шк. № 7) 
91,0 100 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до 

ТК-20 
445,0 500 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д.№ 32 по ул. 

Парковая 
9,1 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-15/7 до т/узла ж/д № 34 по ул. 

Парковая 
26,4 70 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-44/10 до ТК-45/10 39,0 125 подземная канальная 1992 22 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-17/7 до т/узла ж/д № 32а по ул. 

Парковая 
32,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-45/10 к т/узлу ж/д № 80 по ул. 

Молодежная 
8,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-9/10 до т/узла зд. № 36а по ул. 

Молодежная (архив) 
36,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 
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Т/с мкр.4 от ТК-10/4  до ТК-11/4 56,0 125 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-11/4  до ТК-12/4 93,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-12/4  до узла ввода зд.64  по ул. 

Ленинградская (школа№8) 
83,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-12/4 до узла ввода (центр) зд.64  по 

ул. Ленинградская (школа№8) 
43,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от узла ввода (центр)  до  ТУ  зд.64  по ул. 

Ленинградская (школа№8) 
38,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.4 от ТК-7/4 до т/узла ж/д № 56 по ул. 

Ленинградская 
38,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-30 до ТК-10/4 78,0 150 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-10/4 до узла ввода в  ж/д.№60 по ул. 

Ленинградская 
16,0 125 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от узла ввода до ТУ ж/д.№60 по ул. 

Ленинградская 
24,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от  узла ввода в ж/д.№60 по ул. 

Ленинградская до ТК-9/4 
17,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-9/4 до ТУ по  ж/д.№60 по ул. 

Ленинградская 
24,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр. 4 от ТК-9/4 до ТК-8/4 47,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-8/4 до ТУ по  ж/д.№60 по ул. 

Ленинградская  
24,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-8/4 до ТУ по  ж/д. №60 по ул. 

Ленинградская (7 эт. часть) 
31,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-31 до  ТК-14/4 66,0 150 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-14/4 до узла ввода в ж/д.№62 по ул. 

Ленинградская 
41,0 125 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от узла ввода в ж/д.№62 по ул. 

Ленинградская до ТК-13/4 
26,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/с мкр.4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул. 

Ленинградская 
24,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 
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Т/с мкр.4 от ТК-13/4 до ТУ ж/д.№62 по ул. 

Ленинградская (до угла поворота L=35, от угла 

поворота до ТУ L=24) 

59,0 100 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.4 от ТК-8/4 до узла ввода зд.№60а по ул. 

Ленинградская 
12,0 40 подземная канальная 1993 21 2028 

Магистр. т/с  мкр.7а  от  ТК-38  через ТК-88, ТК-89 до 

ТК-90 
483,0 500 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-36/7 до ТК-42/7 25,0 250 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-42/7 до ТК-43/7 30,0 150 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-43/7 до ТК-44/7 31,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-44/7 до т/узла ж/д № 38 по ул. 

Парковая 
9,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-32/7 до ТК-33/7 76,0 125 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-33/7 до т/узла ж/д    № 64 по ул. 

Парковая 
18,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-90 до ТК-36/7 37,0 250 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-36/7 до ТК-38/7 94,0 200 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-38/7 до т/узла ж/д    № 44 по ул. 

Парковая 
25,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-19/7 до т/узла ж/д № 19а по 

Липовскому проезду 
23,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр.7 от ТК-18/7 до т/узла ж/д № 19 по 

Липовскому проезду 
15,0 80 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-7/10 до ТК-8/10 39,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-8/10 до ТК-9/10 49,0 70 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-9/10 до т/узла зд. № 36 по ул. 

Молодежная 
35,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-8/10 до т/узла торговых 

павильонов по ул. Молодежная 
15,0 50 подземная канальная 1993 21 2028 

Т/сеть мкр. 10б от ТК-41/10 до т/узла  зд. № 66а по 

ул. Молодежная 
7,0 40 подземная канальная 1993 21 2028 

 


