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С’МУП
«Теплоснабжающее предприятие» 

ул. Копорское шоссе, д. 10, г. Сосновый 
Бор, Ленинградской области. 188540 
тел (8-813 69) 2-33-56

Вх. №  1/30-915 от 27.11.2014.

22 'лек-абря 2014 г. № 30 -2 9 6 / РД
.г. Гатчина

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Мною, государственным инспектором Гатчинского отдела по государствен
ному энергетическому надзору ОЗУ Ростехнадзора Крупкиным Н.К. на основании 
заявления вх. № 1/30-915 от 27.112014 от СМУП «ТСП» и Акта осмотра энергоуста
новки, № 30-296/АО от 25 декабря 2014 г.. Гатчинского отдела по государственно
му энергетическому надзору установлено, что вновь смонтированные (реконструи
рованные) электроустановки: городской котельной « первый этап здание №1 тепло
силового цеха, реконструкция водогрейной части котельного оборудования» по адре
су Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Копорское шоссе.д. 10 в составе: 
-КРУН 10 кВ из 6 яч; вводные ячейки 3; 6 с выключателями BB/TEL 
-КЛ-10 кВ от РП2 яч. 2-04 до КРУН 10 кВ яч. 6 ( АСБ2л-10 3x185=168м.)
-КЛ-10 кВ от РП2 яч. 2-13 до КРУН 10 кВ яч. 3 ( АСБ2л-10 3x185=155м)
- КРУ 6 кВ из 16 яч. типа КСО-285 с выключателями ВВ/TEL и устройствами РЗА 
Sepam 1000+
-КЛ 6 кВ от Т-1 ТП ГК до КРУ 6 кВ яч. 2 секц.1 ( АСБ2л-10 3х120=135м)
- КЛ 6 кВ от Т-2 ТП Г'К до КРУ 6 кВ яч.15 секц.2 ( АСБ2л-10 3x120=130м)
-КЛ 6 кВ от КРУ 6 кВ яч.7 секц.1 до ТП ГК-3 ( АСБ2л-10 3x120= 150м)
-КЛ 6 кВ от КРУ 6 кВ яч. 16 секц.2 ( А С Б2л-10 3x120=141м)
-ТП ГК-3 в составе: яч. КСО 386 из 4 ячеек с выключателями BB/TEL 
2 трансформатора ТМ Г 11-1600/10-У1 ( зав. № 1783203; 1782843)
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РУНН комплектное устройство из 9 пан. ЩО 2000.
- распределительные, групповые сети и электрооборудование вновь смонтированных 
котлов в здании №1, соответствуют установленным техническим требованиям и 
Допускаются в эксплуатацию, разрешенная нагрузка : 3544,27 кВт/3730,81 кВА.
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